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ONS-HKiŚ.9020.1.11.2025                                                      Bielsko-Biała, dnia 27.02.2025 r. 

 

 

AQUA S.A. 

ul. 1 Maja 23 

43-300 Bielsko-Biała 

                                                                                   

 

DECYZJA nr 334.2025 

Na podstawie: 

− art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2024 r., poz. 572), 

− § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), 

po przeprowadzeniu analizy parametrów jakości wody, w oparciu o wyniki badań wykonanych 

przez zarządzającego pływalnią i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Bielsku-Białej, dokonano zbiorczej oceny wody na pływalni Aqua w Bielsku-Białej   

ul. Langiewicza 26, za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku stwierdzając: 

 

• Woda w zakresie parametrów fizyko-chemicznych spełniała wymagania, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalni, za wyjątkiem incydentalnych przekroczeń 

chloru związanego w nieckach  basenowych i systemach cyrkulacji. 

• Woda w zakresie wskaźników mikrobiologicznych spełniała wymagania, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalni. 

 

                                                    UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. sprawie 

w wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), 

właściwy państwowy inspektor sanitarny  dokonuje zbiorczej rocznej oceny przez analizę: 

− parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których 

mowa w  § 3 ust. 1 rozporządzenia, 

− wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,  

− zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią 

oraz zastosowania metodyk referencyjnych analiz, 

− wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny. 

W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał  

analizy dotyczącej pływalni Aqua w Bielsku-Białej   ul. Langiewicza 26, za okres od 1 stycznia 
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2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230.) 

stwierdzając, że zarządzający pływalnią prowadził i dokumentował systematyczne badania 

jakości wody w niecce basenowej oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu 

cyrkulacji. Badania prowadzone były w akredytowanym laboratorium zgodnie 

z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Bielsku-Białej. Analiza wyników badań wody wykonanych przez zarządzającego pływalnią 

wykazała, iż jakość wody odpowiadała warunkom w/w rozporządzenia za wyjątkiem 

incydentalnych przekroczeń chloru związanego w nieckach  basenowych i systemach 

cyrkulacji 

Kontrole dokumentacji zgromadzonej przez zarządzającego pływalnią, przeprowadzone 

w dniach 16.02.2024 r. oraz 13.02.2025 r.  wykazały postępowanie zgodne z wymogami § 3 i 

§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim  

powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).  

Przed wydaniem oceny zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia upoważnieni przedstawiciele 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pobrali próbki wody 

z ocenianej pływalni, które poddano badaniom w akredytowanym laboratorium Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Wyniki przeprowadzonych badań 

wykazały, że woda w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji odpowiadała  warunkom 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim  

powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).  

 

Przeprowadzona analiza całości materiału dotyczącego jakości wody na pływalni 

Aqua w Bielsku-Białej ul. Langiewicza 26, w  okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 

grudnia 2024 roku, prowadzi do wniosków jak w sentencji. 

 

Od decyzji niniejszej stronie służy odwołanie do Śląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie       

z art. 127 kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-

Białej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania powoduje, że decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna (tj. nie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego). 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat e-puap, 
2. ONS-HKiŚ – a/a 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej 

 
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz 

podpisano elektronicznie 
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